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www.aoucagliari.it 

 
QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL  11/02/2013 

 
RELATIVI ALLA GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO CON RISCATTO 
FINALE DI UN SISTEMA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE IMMAGINI RADIOLOGICHE NEI REPARTI DI DEGENZA E DI 
AUSILIO ALLA REFERTAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOLOGIA AZIENDALE (RIS/PACS). CIG N. 48030187D5 

N. Domanda Risposta 
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Art. 2,4 - pag. 7 Si chiede di precisare quale sia il 
supporto di memorizzazione dei dati che costituiscono 
l'archivio per il quale è richiesto il recupero. 
 

Gli archivi saranno disponibili in 
formato elettronico DICOM su 
memoria di massa e DVD 

2 

Art. 3.1.11 -pag. 10 Viene richiesto che sia garantita la 
compatibilità con il software antivirus aziendale. Si 
chiede di precisare di quale software si tratta e la 
relativa versione 

Sophos Enterprise 5.1.0.1839 

3 

Art. 3.1.IV pag. 16 Si 
chiede di fornire un elenco preciso delle 
apparecchiature diagnostiche cardiologiche da 
integrare, indicandone marca, modello, oltre alla 
disponibilità dei moduli DICOM applicabili (DICOM 
Store, DICOM Worklist, DICOM SR). Si chiede inoltre 
di confermare che, così come previsto da Capitolato 
Tecnico per le apparecchiature diagnostiche di 
Radiologia, anche per tali apparecchiature qualora non 
conformi allo standard DICOM, l'AOU si riserverà 
l'approvvigionamento delle componenti necessarie al 
loro aggiornamento senza alcun onere per 
l'Aggiudicatario 

Le apparecchiature sono già state 
elencate. Le classi saranno 
specificate in fase di progetto 
esecutivo. 

 

4 

Per i sistemi Patient Media (CD Paziente) in dotazione 
all'Ente, da integrare nella proposta di Progetto, si 
chiede di precisare marca, modello, anno dì 
installazione, stato garanzie. 

Si chiede inoltre di confermare che nella proposta 
progettuale si pòssa proporre la ioro sostituzione. 

 

Sistema Patient Media di 
Noemalife con RIMAGE 2000i, 
installato nel 2012, con contratto 
annuale di manutenzione per il 
2013. 
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Art. 3.2.1-pag. 19 Non si evincono dalla tabella riportata 
gli studi realizzati in ambito Cardiologico, Si prega di 
precisare il numero di esami/anno realizzati presso i 
dipartimenti di Cardiologia interessati dal presente 
progetto. 

 

Il totale di Ecocardio (interni + 
esterni) del 2012 è   : 3032 per il 
presidio di Monserrato 
Il totale di Ecodoppler vascolari 
(interni + esterni) del 2012 è   :   
1119 per il presidio di Monserrato 
San Giovanni di Dio esegue circa 
4500 ecocardiogrammi Color 
Doppler Transtoracici, circa 100 
Ecocardiogrammi transtoracici 
con bubble test e con 
ecocontrastografia, circa 400 
Ecocardiogrammi da stress 
farmacologico 
(dobutamina,adenosina e 
dipiridamolo) e circa 200 

http://www.aoucagliari.it/
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Ecocardiogrammi transesofagei. 

 


